Municipio de Mourao

WWW.Cm-mourao.pt
Divisdo de Ambiente, Obras e Urbanismo — Servigo de Aguas e Sansamento Basico

EDITAL
RESULTADO DAS ANALISES

RELATIVAS AO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA DESTINADA

AO CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO DE MOURAO

Dr.2 Maria Clara Pimenta Pinto Martins Safara, Presidente da Cdmara Municipal de Mouria:

TORNA PUBLICO, em cumprimento do preceituado no n.2 1, do artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2
306/2007, de 27 de Agosto, os resultados das analises de demonstracdo de conformidade, realizadas
durante o 12 Trimestre de 2019, acompanhados de elementos informativos que permitem avaliar o

grau de cumprimento das normas de qualidade, conforme guadros anexos.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que véo ser afixados nos lugares

publicos do costume.
Pacos do Municipio de Mourao, 13 de maio de 2019

A Presidente da Cdmara Municipal,
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Municipio de Mourio
WWWw.Cm-mourao.pt

Divisdo de Ambiente, Obras e Urbanismo - Servigo de Aguas e Saneamento Basico

Qualidade da Agua

Resultados do Controlo da Agua Distribuida
12 Trimestre 2019

Quadro 1 — Zona de Abastecimento de Mourio

Valores Valor ) .
. Numero | Ndomero %
. Determinados Paramétrico %
Parametros Andlises | Andlises | Andlises
v V. Ma A Previstas | Realizadas | Realizadas gumpreing
. Min. . Max. 306/2007
Controlo de Rotina 1
Escherichia Coli
{UFC/100 mi) 0 0 0 3 3 100 100
Bactérias Coliformes
(UFC/100 mi) 0 0 0 3 3 100 100
Desinfectante Rasidual 0,30 0,60 I 3 3 100 i
(mefL)
Contralo de Rotina 2
Aluminio (pg/L Al - 50 200 1 1 100 100
Amonio {mg/L NHq) - <0,02 0,50 1 1 100 100
Numero de colénias a 22¢C s/ alteragao
(UFC/mi) ND{<1) — 1 1 100 100
NUmero de coldnias a 372C s/ alteragdo
(UFC/ml) ) ND(<1) anormal 1 t 10d L
Condutividade (uS/cm) - 330 2500 1 1 100 100
Clostridium perfringens
(UFC/100 ml) 0 0 1 1 100 100
Cor {mg/L PtCo) - <2 20 1 1 100 100
pH (unidades de pH) . 82 265590 1 1 100 100
Manganés (pg/L Mn}) - <15 50 1 1 100 100
Enterococos (UFC/100 ml) - 0 0 1 1 100 100
Oxidabilidade (mg/L O2) - 2,0 5 1 1 100 100
Cheiro (factor de diluigdo} - <1 3 1 1 100 100
Sabor (factor de diluigdo) - <1 3 1 1 100 100
Turvacdo (UNT) - «0,50 4 1 1 100 100
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Municipio de Mouréo
WWW.Cm-mourao.pt

Divis@o de Ambiente, Obras e Urbanismo - Servigo de Aguas e Saneamento Basico

Quadro 2 - Zona de Abastecimento da Granja

Valores Valor : .
= Numero | Namero %
Determinados Paramétrico %
Parimetros Andlises | Andlises Anélises
V. Mi V. Ma a3 [ Previstas | Realizadas | Realizadas Eumetmenta
. Min. . Max. 306/2007
Controlo de Rotina 1
Escherichia Coli
{UFC/100 mi) 0 0 0 3 3 100 100
Bactérias Coliformes
{UFC/100 mi) 0 0 0 3 3 100 100
Desinfectante Residual
0,2 0,9 - 3 3 100 -
(mg/L)
Controlo de Rotina 2
Enterococos (UFC/100 mi) - 0 0 1 1 100 100
Numero de colénias a sf alteragao
229C (UFC/m) - o0 anormal 1 ! Ty 100
Numero de colénias a s/ alteragao
372C (UFC/ml) bl anarmal 1 ! 100 ey
Condutividade {uS/cm) - 330 2500 1 1 100 100
Car (mg/L PtCo) - <2 20 1 1 100 100
pH {unidades de pH} - 8,2 265590 1 1 100 100
Manganés (ug/L Mn} - <15 50 1 1 100 100
Ferro {ug/L Mn) - <50 200 1 1 100 100
Cheiro {factor de diluigio) - <1 3 1 1 100 100
Sabor {factor de dilui¢do) - <1 3 1 1 100 100
Turvagao {UNT) - <05 4 1 1 100 100
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Municipio de Mouro
www.cm-mourao.pt

Divisac de Ambiente, Obras e Urbanismo — Servigo de Aguas @ Saneamento Basico

Quadro 3 — Zona de Abastecimento da Aldeia da Luz

Valores Valor ] .
Niomero | Nimero %
R Determinados Paramétrico = %
Parametros Andlises | Andlises | Andlises
i 3 pec. i Previstas | Realizadas | Realizadas Sumprimante
V. Min. V. Max. 306/2007
Controlo de Rotina 1
Escherichia Coli
(UFC/100 ml) 0 1] 0 3 3 100 100
Bactérias Coliformes
(UFC/100 mi) 0 0 0 3 3 100 100
Desinfectante Residual 0,30 0,80 A 3 3 100 )
(mafL)
Controlo de Rotina 2
Enterococos (UFC/100 ml) - 0 0 1 1 100 100
Namero de colénias a s/ alteracdo
229C [UFC/m) ) A anormal ! ! Y 2
Nimero de colénias a s/ alteragio
37eC (UFC/ml) i L anormal ! 1 100 100
Condutividade (puS/em) - 330 2500 1 1 100 100
Cor (mg/L PtCo) - <2 20 1 1 100 100
pH (unidades de pH) - 78 265%9,0 1 1 100 100
Nitratos (mg/L NO3) - <10 50 1 1 100 100
Oxidabilidade (mg/L 02) . 1,4 5 1 1 100 100
Cheiro (factor de diluig3o) - <1 3 1 1 100 100
Sabor (factor de diluig3o)} - <1 3 1 1 100 100
Turvagdo (UNT) - <0,50 4 1 1 100 100
Praca da Republica, 20 — 7240-233 Mourdo
telet (+351) 266 560 010 Ln
fax (+351) 266 560 025
geral @cm-mourao.pt s Pt gt rande
nif 501 206 639 Hourdo - o Vvo do Grnde Lago

DECOTEM




