Municipio de Mourao

www.cm-mourao.pt
Divisdo de Ambiente, Obras e Urbanismo — Servigo de Aguas e Saneamento Basico

EDITAL

RESULTADO DAS ANALISES
RELATIVAS AO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA DESTINADA
AO CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO DE MOURAO
Dr.2 Maria Clara Pimenta Pinto Martins Safara, Presidente da Camara Municipal de Mour3o:
TORNA PUBLICO, em cumprimento do preceituado no n.2 1, do artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2
306/2007, de 27 de Agosto, os resultados das andlises de demonstracdo de conformidade, realizadas
durante o0 2.2 Trimestre de 2018, acompanhados de elementos informativos que permitem avaliar o

grau de cumprimento das normas de qualidade, conforme quadros anexos.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que vao ser afixados nos lugares

publicos do costume.

Pacos do Municipio de Mourdo, 7 de agosto de 2018

A Presidente da Cdmara Municipal,

NCD o

Praga da Republica, 20 — 7240-233 Mouro
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Municipio de Mourao
WWW.cm-mourao.pt

Divisdo de Ambiente, Obras e Urbanismo — Servigo de Aguas e Saneamento Bésico

Qualidade da Agua
Resultados do Controlo da Agua Distribuida
22 Trimestre 2018

Quadro 1 — Zona de Abastecimento de Mourdo

WL Lol Nomero | Numero %
. Determinados Paramétrico . or . %
Pardametros . Anadlises | Analises | Analises
v A Lo Previstas | Realizadas | Realizadas LU L)
. Min. | V. Max. 306/2007
Controlo de Rotina 1
Escherichia Coli
(UFC/100 ml) 0 0 0 3 3 100 100
Bactérias Coliformes
{UFC/100 ml) 0 0 0 3 3 100 100
Desinfectante Residual 0,20 0,40 ; 3 3 100 )
{mg/L)
Controlo de Rotina 2
Aluminio {pg/L Al) - 100 200 1 1 100 100
Amanio (mg/L NH,) - <0,02 0,50 1 1 100 100
Nuimero de coldnias a 222C s/ alteragdo
(UFC/mi) ) ND anarmal . . e L
Nimero de coldnias a 372C s/ alteragiio
(UFC/ml) ) Ll anormal L 1 L Loy
Condutividade {S/cm) - 320 2500 i 1 100 100
Clostridium perfringens
(UFC/100 ml) 0 a 1 1 100 100
Cor {mg/L PtCo) - <2 20 1 1 100 100
pH {unidades de pH) - 76 265590 1 1 100 100
Manganés {ug/L Mn} - <15 50 1 1 100 100
Nitratos {mg/L NOs} - <10 50 1 1 100 100
Oxidabilidade {mg/l. 02) - 1,5 5 1 i 100 100
Cheiro {factor de dilui¢do) - <1 3 1 i 100 100
Sabor (factor de diluig3o) - <1 3 1 1 100 100
Turvagdo (UNT) - <0,50 4 1 1 100 100
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Municipio de Mourdo
www.cm-mourao.pt

Divisdo de Ambiente, Obras e Urbanismo — Servico de Aguas e Saneamento Basico

Quadro 2 — Zona de Abastecimento da Granja

Valores Valor . .
N A Numero Numero %
. Determinados Paramétrico - %
Pardmetros Andlises | Andlises Anilises
i 5 L) Previstas | Realizadas | Realizadas e
V. Min. V. Midx. 306/2007
Controlo de Rotina 1
Escherichia Coli
(UFC/100 mi) 0 0 0 3 3 100 100
Bactérias Coliformes
(UFC/100 mi) 0 0 0 3 3 100 100
Desinfectante Residual 0,60 0,80 ) 3 3 100 )
{mg/L)
Controlo de Rotina 2
Amanio (mg/L NHa4) - 0,02 0,50 1 1 100 100
Nimero de colénias a s/ alteragdo
220C (UFC/em) : 3 anormal 1 t 100 100
Numero de colénias a s/ alteragdo
37¢C {UFC/ml) ) . anormal . . Ly L
Condutividade (pS/cm) - 730 2500 1 1 100 100
Cor {mg/L PtCo) = <2 20 1 1 100 100
pH (unidades de pH) - 7.4 26,5590 1 1 100 100
Manganés {pg/L Mn) - <15 50 1 1 100 100
Oxidabifidade {mg/L 02) - <] S 1 1 100 100
Cheiro (factor de diluicdo} - <1 3 1 1 100 100
Sahor {factor de diluigdo} - <1 3 1 1 100 100
Turvagado (UNT) - <0,5 4 1 1 100 100
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Municipio de Mourio
WWW.Cm-mourao.pt

Divisdo de Ambiente, Obras e Urbanismo — Servigo de Aguas e Saneamento Basico

Quadro 3 — Zona de Abastecimento da Aldeia da Luz

Valores Valor . .
. Numero | Nuamero %
. Determinados Paramétrico . . . %
Parametros Anidlises | Andlises Anilises
V. Mi V. M3 L) Previstas | Realizadas | Realizadas DT L)
-Min. | V.Max. | 35612007
Controlo de Rotina 1
Escherichia Coli
{UFC/100 mi) 0 0] 0 3 3 100 100
Bactérias Coliformes
{UFC/100 ml) 0 g 1] 3 3 100 100
Desinfectante Residual 0,40 0,90 3 3 3 100 i
(mg/L)
Controlo de Rotina 2
Amdnio {mg/L NHz) - <0,02 0,50 1 1 100 100
Numero de coldnias a s/ alteragdo
229C (UFC/ml) ) 3 anormal . t 100 160
Nuimero de coldnias a s/ alteracdo
379C (UFC/ml) ) ND anormal ! ! oy =
Condutividade (pu5/cm) - 760 2500 1 1 100 100
Cor {mg/L PtCo} - <2 20 1 1 100 100
pH {unidades de pH) - 7,2 26559,0 1 i 100 100
Manganés (ug/L Mn) - <15 50 1 1 100 100
Oxidabilidade {mg/L 02) - 11 5 1 1 100 100
Cheiro {factor de diluig3o) - <1 3 1 1 100 100
Sabor {factor de diluicdo) - <1 3 1 1 100 100
Turvacdo (UNT) - 0,70 4 1 1 100 100
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