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Divisao de Ambiente, Obras e Urbanismo — Servigo de Aguas e Saneamento Basico

EDITAL
RESULTADO DAS ANALISES

RELATIVAS AO CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA DESTINADA

AO CONSUMO HUMANO NO MUNICIPIO DE MOURAO
Dr.2 Maria Clara Pimenta Pinto Martins Safara, Presidente da Cimara Municipal de Mourdo:
TORNA PUBLICO, em cumprimento do preceituado no n.2 1, do artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2
306/2007, de 27 de Agosto, os resultados das anilises de demonstragdo de conformidade, realizadas

durante o 42 Trimestre de 2019, acompanhados de elementos informativos que permitem avaliar o

grau de cumprimento das normas de qualidade, conforme quadros anexos.

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor, que vio ser afixados nos lugares

publicos do costume.

Pacos do Municipio de Mourdo, 20 de janeiro de 2020

A Presidente da Cdmara Municipal,
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Municipio de Mourio
www.cm-mourao.pt

Divisao de Ambiente, Obras e Urbanismo — Servigo de Aguas e Saneamento Basico

Qualidade da Agua

Resultados do Controlo da Agua Distribuida

42 Trimestre 2019

Quadro 1 - Zona de Abastecimento de Mourdo

Valores

Valor

Numero | Numero %
Parametros UEienninadas Paramétrico Andlises | Andlises | Andlises %
sl Previstas | Realizadas | Realizadas (L
V., Min, | V. Max. 306/2007
Cantrolo de Rotina 1
Escherichia Coli
(UFC/100 ml) 1] 0 o 3 3 100 100
Bactérias Coliformes
(UFC/100 ml) 0 0 0 3 3 100 100
Desinfectante Residual <01 0,3 ) 3 3 100 .
(mg/L)
Controlo de Rotina 2
Aluminio (ug/L Al} - 84 200 1 1 100 100
Aménio (mg/t NHa) = <0,02 0,50 1 1 100 100
Namero de colonias a 222C s/ alteracdo
{UFC/ml) ) = anormal . . 100 100
Numero de colénias a 372C s/ alteragdo
{UFC/mi) = anormal t ! il 100
Condutividade (uS/cm) - 570 2500 1 1 100 100
Clostridium perfringens
(UFC/100 mi) 1] o 1 1 100 100
Car {mg/L PtCa) - <2 20 1 1 100 100
pH {unidades de pH) - 81 26,5590 1 1 100 100
Mainganes {pg/L Mn) <15 50 1 i 166 160
Enterococos (UFC/100 ml) - 0 0 1 1 100 100
Oxidabilidade {mg/L 02) = <1,0 5 1 1 100 100
Cheiro (factor de dilui¢3o) - <1 3 1 i 100 100
Sabor (factor de diluigio) - <1 3 1 1 100 100
Turvagdo (UNT) - <0,50 4 1 1 100 100
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Quadro 2 - Zona de Abastecimento da Granja

Valores Valor . .
. Nimero Nomero %
. Determinados Paramétrico X %
Parimetros Andlises | Andlises | Andlises
3 pecLel Previstas | Realizadas | Realizadas SHIpEmED
V. Min. V. Max. 306/2007
Controlo de Rotina 1
Escherichia Coli
(UFC/100 ml) 0 c 0 3 3 100 100
Bactérias Coliformes
(UFC/100 mi) 0 0 0 3 3 100 100
Desinfectante Residual
0,4 1 - 3 3 100 -
{mg/L)
Controlo de Rotina 2
Enterococos (UFC/100 mi) - 0 D 1 i 100 100
Numero de coldnias a s/ alteragdo
229C (UFC/ml) C anormal ! ! 160 -
Nomero de coldnias a s/ alteragdo
379C (UFC/ml) ) 4Lt anormal . 1 L L
Condutividade (pS/cm) - 750 2500 1 1 100 100
Cor {mg/L PtCo) - <2 20 1 1 100 100
pH (unidades de pH) = 8,1 26,5590 1 1 100 100
Manganés (pg/L Mn) 5 <15 50 1 1 100 100
Ferro {pg/L Mn) - <50 200 1 1 100 100
Cheiro (factor de dilui¢o) - <1 3 1 1 100 100
Sabor {factor de diluicdo) - <1 3 1 1 100 100
Turvacdo (UNT) <05 4 1 1 100 100
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Divisdo de Ambiante, Obras e Urbanismo — Servigo de Aguas e Saneamenio Basico

Quadro 3 — Zona de Abastecimento da Aldeia da Luz

Valores Valor - .
= Numere | Nimero %
- Determinados Paramétrico = - %
Parametros Anadlises | Andlises Anilises
i v Dac 18! Previstas | Realizadas | Realizadas SHRPUmEpto
V. Min. . Max. 306/2007
Controlo de Rotina 1
Escherichia Coli
(UFC/100 mi) 0 0 0 3 3 100 100
Bactérias Coliformes
(UFC/100 mi) 0 0 1] 3 3 100 100
Desinfectante Residual 0,20 0,70 i 3 3 100 )
{mg/L}
Controlo de Rotina 2
Enterococos (UFC/100 ml) - 0 0 i 1 100 100
Numero de coldnias a s/ alteragdo
222C {UFC/ml) 7 anormal 1 e 100 i
Numero de coldnias a s/ alteragio
379C (UFC/ml) i 13 anormal . - = 100
Condutividade (uS/cm) - 990 2500 1 1 100 100
Cor (mg/L PtCo) - <2 20 1 1 100 100
pH {unidades de pH}) - 7.4 26,5590 1 1 100 100
Nitratos (mg/L NO3) - 34 50 1 1 100 100
Oxidabilidade (mg/L 02) - <1 5 i 1 100 100
Cheiro (factor de diluigiio) - <1 3 1 1 100 100
Sabor {factor de diluig3o) - <1 3 1 1 100 100
Turvagdo (UNT) - <0,50 4 1 1 100 100
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